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FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO 
 

Quando un nuovo impianto viene realizzato l’utente dovrà richiedere la fornitura al distributore del 
contatore di energia elettrica e attivare il contratto di fornitura. 
 
La posa della linea di alimentazione dalla rete principale di energia elettrica al manufatto ove verrà 
posto il contatore di energia elettrica dovrà essere realizzata secondo le specifiche che l’ente 
distributore di E.E. fornirà all’utente. 
 
La potenza da richiedere del contatore di energia elettrica dovrà essere calcolata secondo la 
seguente formula: 
 
 

Somma delle potenze P1 
(potenza installata) di ogni 
singola elettropompa presente 
nell’impianto di sollevamento 
da realizzare 

 

X 

 

1,60 

 
Arrotondata alla fascia di potenza superiore 

 
 
 
 
 
Esempio: 
 
L’impianto è costituito da n°2 elettropompe da 7,5 Kw cadauna 
 
Quindi: 7,5+7,5 = 15 x 1,6 = 24 kw che diventerà 25 kW. 
 
 
 


